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Proizvorl:
Product:

Proizvorlad/Trgovadka marker :
Man ufacturer/Brand name :

Tip-ovi:
Tvpe:

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

Tehnidki i drugi podaci:
1) Napon:

SVJEDODZBA
Certificate

br' No E'2'22934
o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

SUSTAV ZA UPRAVLJAN.,IE JAVNOM RASVJE:T'OM

EXTEH - llrvatska

1} SMART LIGHT

EXTEH d.ro.o.
Serticeve ledine 3
1 OO9O ZAGREB.SUSEDGRAD

(Specification:)

230/400VAC 50Hz
16A
lP54
1) stupnirazdjelnik RRS 12
2) routen - smart light s 2 relejna izlaza
3) koordinator smart light
- radna frekvencija sustava: 2,4GHz
HFIVATSKA

18409 I 07"05.2016.

ZAK!-JUCA K (CONCLUS/ON)

Utvrdeno je cla proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijede6ih normi i propisa:
It is certified herebv that the product characteristics are in conformitv to the requirements of the followinq requlations and standards:
- Pravi|nika o elektridnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (N.N.43/201G)
- HRN EN 61439-1::20'12

Valjanostdo: 09.06.2018
Valid until: Signature of

09.06.2016 Zoran dipl.ing.

Ovaj dokument vrijerii santo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom

2l
3)
4)

s)

Broj i datum izvje5da o ispitivanju:
Test rerroft number and date:

Datum:
Date:
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A 'anvadza ispit rje kv d.o,o"

&U$ QuLality supeii:n iiig Ca r.td.

ZVJESTA.' O ISPITIVANJU
br. El-2-18409

Napomena:

EXTEH d.o.o.

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE JAVNOM RAS\/JETOM

SMART LIGHT

EXTEH - Hrvatska

2301400V AC 50Hz

16A

tP 54

1) stupni razdjelnik RRS 12

2) router - smart light s 2 relejna izlaza

3) koordinator smart light

- radna frekvencija sustava: 2,4Gl1z

ZAKLJUEAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrdencl je da proizvod ZADoVoI_JAVA zahljeve:

- Pravilnika o elektridnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih
naponskih granica (N.N.  3l16);

- norme: HRN EN 61439-1.,2012

Datum ispitivanja: 07.06.2016.

ZI K - ELEKTROLABORATOIRIJ
10000 ls1lteb, BoZidarevi6eva 13

Pod nositelj zahtjeva:

Naziv proizvoda:

Tip proizvoda:

Proizvodad/robna marka :

Napon:

Struja:

Stupanjza5tite:

Sastav:

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Ousl izvje ez pismenog odctbrenja ZIK_a.
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IZJAVA O SUKLADNOSTII

Broj 18409 I 2016

ProizvodaC / Uvoznik: EXTEH d.o.o.
Serti6eve ledine 3
1 OO9O ZAGREB-ST,ISEDGRAD

Naziv proizvoda: SUSTAV ZA UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJE]I)M

Tip/model: SMART LIGi{T

Proizvodai/
trgovadka marka:

EXTEH - Hrvatska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjetvima niie
nevedenih pravilnika (EU direktiva) i harmonizilranih normi:

'Pravilnika o elektridnojiopremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponslkilh granica (N.N.43/2016)
- HRN EN 6'1439-1:2012

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o,:

SVJEDODZBA br. E-2- 22934 0d 09.06.2016

lzjavu potpisuje (u ime prc>izvodaia/uvoznika):

Datum izdavanja

09.06.2016

(lme i prezime ifunkcija odgavome os,obe)

M.P.

,,EXTEHu d.o.o'
ZAGHEB 12

Potpis odgovorne osobe:


